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ATI DI RIFERIMENTO PROGETTO &

Ciierte Ticeo Scentiico °C. Caminit" data
|indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
'DATI DI RIFERIMENTO LOCALE e e 0
N.Locale
Superficie (mq) 244 Esposizione
Altezza (mi) 3,5 Persone (n) 30
[Volume (mc) 854
[BATIDICALCOLO = = Fonrae
Calcolo Estivo per: Condizioni
mese luglio |Estemne
ora 17 Interne
Differenza g
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
[ Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
Esterne 50 2,80
" Interne 50 7,50
Differerza 30X 300X 00X
ARIA ESTERNA * &7 & AT
- Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 30 ricambi (mc/h/pes) i TR
Volume (mc) 854 ricambi (vol/h) S SUs
Portata aria di Rinnovo [riasais ‘0,00
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 854 ricambi (vol/h) 0,5 AT R mch 20118781 “s
Portata aria di infiltrazione ks ATBE LS
ARIA ESTERNA IMMESSA | O
|CALORE SENSIBILE AMBIENTE . e e
rdelazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met.=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 29,70 47 0,925 117 0,38 0,98
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,825 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 147 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 384 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemnari 737 0,39
[ Trasmissioni i e
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C) " DTeq.
tab. 3-86; pag. 3-126 “tab. 3-13; S %
Vetri Tutti 29,70 25 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 39,60 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6.1 15 1,15
|Parete E 0,48 89 15 A
Parete SE 0,48 9,4 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 9,4 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 11
parete intema 245 0,48 6 6 1
soffitto 244 0,38 1
Pavimento su terreno 244 0,48 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 118,6 1,2 9 15 1
Carichi Interni .
Tipologia num.J/pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 30 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 244 1 10 1
altri carichi (w) 1 i}
i margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Infiltrazioni (L/s) 1186 78
Persone (n.) 30
stufe, forni, etc.
puter e iatri
margine di sicurezza 5%
ICALORE LATENTE AMBIENTE
[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
G
Sensibile 0,00 ‘9 03
Latente 0,00 7.8 0,7
CALORE ARIA ESTERNA

[CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

|DATI DI RIFERIMENTO PROGETFO

T

Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti®
Indirizzo

BN
Y

S. Teresa Riva (N ina)
[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

T

N.Locale 2 Denominazione -

Superficie (mq) 97 Esposizione
(ml) 3,5 Persone (n) 20

Volume (mc) 340

DATI DI CALCOLO - ¥ e 2 &%l ;

Calcolo Estivo per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug.

mese luglio Esteme 35 26 50 228

ora 17 Inteme: 26 178 50 139
Differenza  fcvoc i g X XX XXX
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 o
|Temp. Per ora 0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % UR. P. Rug. x=g/kg
Esteme 50 2,80
Inteme 50 7,50

Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 20 £0%S .mc/h:
Volume (mc) 340 3 “omch
Portata aria di Rinnovo [ -0,00 ~Us
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 339,5 ricambi (vol/h) 0,5[ " SR T R R TR mch. . AT 2 s
Portata aria di infiltrazione [ 472 Us
ARIA ESTERNA IMMESSA | R T A t.15 e s
CALORE SENSIBILE AMBIENTE. o S R G s
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 117 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,38 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,38 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
: 203,51

 Trasmissioni e T BN =+ YO LR oo 1o
Tipologia Superficie (mq) K (Wimg"C) 22 . DT eq. (TG -2:+7 * Com.DTeqg. i:¢

tab. 3-86; pag. 3-126 | tab.3-3;pag.3-54 ~ tab.3-14;pag.3-57
Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 8,8 15 1,1
Parete SE 0,48 9,4 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 9.4 15 1,08
Parete NO 0,48 5 15 14
parete intema 0,48 6 6 1
soffitto 97 0,38 1
Pavimento su terreno 97 0,48 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 47,2 - 1,2 9 15 1
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Iluminazione (w) 97 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

|CALORE LATENTE AMBIENTE -

Infiltrazioni (Us)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CAlL ORE ARIA ESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina)

Cliente
|indirizzo

Liceo Scentifico "C. Caminiti®
S. Teresa Riva (Messina)

24/03/2014
Aule, laboratori ed uffici

N.Locale
Superficie (mq) 48 Esposizione
(ml) 3,5 Persone (n) 4
Volume (mc) 168
DATI DI CALCOLO * * o : 2 FERN T
|Calcolo Estivo per: |Condizioni B.S. B.U. % U.R.
mese luglio |Esteme 35 26 50 17,8
ora 17 Inteme 26 178 50 10,0
Differenza L XX 00X | B A
Cor. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=g/kg
Esteme 5 50
Inteme 20 50
Differenza 300X
ARTAESTERNA 70 v o0 v oo
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 4
[Volume (mc) 168 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo [ 0,00
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 168 ricambi (volh) o5 84 - . mch. 23,3 ;3L
Portata aria di infiltrazione
ARIA ESTERNA IMMESSA
CALORE SENSIBILE AMBIENTE et he
|Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coef. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,39 0,98 B
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,33 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissioni T = - R T
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) ~. DTeq.(C) " = ~ComDTeq . - Carico " -
tab. 3-86; pag. 3-126 tab.3-13; pag. 3-54 tab..3-14; pag. 3-57 Cw)
[Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15 §2
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6.1 15 1,15
Parete E 048 89 15 1,1
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 11
parete interna ) 0,48 6 6 1
soffitto 48 0,38 1
Pavimento su terreno 48 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 233 1,2 9 15 1
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63 £
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE.

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomi, etc.
computer e fotocopiatrice

margine di sicurezza

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

Portata
0,00
0,00

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO -

IR AR,

e S S

Cliente Liceo Scenttﬁeu *C Cammni'
|Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Aule, laboratori ed uffici
[BATI DI RIFERIMENTO EOCALE B s
N.Locale
Superficie (mq)
tezza (ml) 3,5 Persone (n) 6
Volume (mc) 168
DATI DI CALCOLO. A . R e
Calcolo Estivo per: Condizioni B. B.U. % U.R.
mese luglio |Esteme 35 26 50
ora 17 Inteme 26 179 50
Differenza [ SN g == 00X 200¢
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 o
Eﬂ.ier ora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni BS. B.U. % U.R. P. Rug x=glkg
Esteme 50 2,80
Inteme 50 7,50
300¢

Rinnovi
Persone (n)

{Volume (mc)

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) o5[: 84 mch 7233 e e
Portata aria di infiltrazione | B 233 ~Us
ARIA ESTERNA IMMESSA | B 22833372 s

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE

:z;*y B

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag.3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,39 0,98 BRE
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 147 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,38 1,00
203,51
 Trasmissioni et EState o i e 1
Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq*C) DT eq (‘C) 3 . Com:DTeg.
tab. 3-86; pag. 3-126 tab..3-13; E 354 - tab.3-14; pag. 3-57
Vetri Tutti 9,90 25 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 ZB 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 3 0,48 89 15 11
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 ) 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 1.1
parete intema 245 0,48 6 6 1
soffitto 48 0,38 1
[Pavimento su terreno 48 0,49 10 4
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 233 1,2 9 15 1
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mg contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 6 ;| 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Illuminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

imargine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMEIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE ©

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomni, etc.

puter e fotocopiatrice

margine di sicurezza

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO . *

PARABR e e RSN

O AL e L b

Ticeo Scentifica "C. Caminit
S. Teresa Riva )

Cliente
|Indirizzo

3

DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

&

N.Locale 5D
Superficie (mq) 22,3 Esposizione
tezza (ml) 3,5 Persone (n)
Volume (mc) 78
[BATIDICALCOLO e

Calcolo Estivo per:
mese

50 228 178
ora 50 13,9 10,0
Differenza ‘9 00X XXX R (1]
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S.
Temp. Per mese 0
Temp. Per ora

Calcolo Invernale per: Condizioni

|AHA‘ESTE!NA e ek
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 0 ricambi (mc/h/pes) - mch-:
Volume (mc) 78 ricambi (vol/h) C.mch
|Portata aria di Rinnovo [
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 78,05 ricambi (volih) 0,50 39 " mch FI0B oL
|Portata aria di infiltrazione | T Ik 10,8::0¢ i Us
ARIA ESTERNA IMMESSA [ f 10,84
[CALORE SENSIBILE AMBIENTE -
lRadIazlon. attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1 tab.3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 117 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15 o 2
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16 LR
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,38 0,21 PR =
Finestre S 218 0,925 117 0,39 0,31 STECt RS
|Finestre SO 394 0,925 117 0,38 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,825 117 0,39
[ Trasmissioni SR R A R YL et
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) o DTeq.("C) =7 " =-Com.DTeqg. = -
tab. 3-86; pag. 3-126 | .tab.3-13;pag.3-54 = tab: 3-14;pag. 3-57
Vetri Tutti 8,90 25 9
Pareti Nord/Ombra 13,20 048 28
Parete NE 048 6,1
Parete E 0,48 89
Parete SE 0,48 94
Parete S 0,48 10
Parete SO 0,48 10,6
Parete O 0,48 94
Parete NO 0,48 5
parete intema 49 048 6
soffitto 22 0,38
Pavimento su terreno 22 0,49
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 10,8 12 9
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152 .
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 0 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 23 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE

‘ CALORE LATENTE AMBIENTE
Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

Istufe, forni, etc.

o e fot _—

margine di sicurezza 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE
[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

Sensibile 0,00 [ 15 0,3
Latente 0,00 78 47 0,7
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO. = v
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™
|Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)

[DATIDI RIFERIMENTO LOCALE - ©
N.Locale

6 Delnominaﬂone

Superficie (mq) 49 Esposizione

Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20

Volume (mc) 172

DATIDICALCOLO ;2 P ¢ =

Calcolo Estivo per: B.S B.U. % UR. P. Rug. x=glkg

mese 35 26 50 228 178

ora 26 179 50 13,9 10,0
Differenza -9 X pad XXX ] L8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora 0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
Esteme 5 50 2,80
Inteme 50 7,50
Differenza 00X 00¢ XXX

|ARM"ESTERNA'5
Rinnovi

Persone (n)

tab. 3-35; pag. 3-144
20

ricambi (mc/h/pes) 3 0,0. s

Volume (mc) 172 ricambi (vol/h) 0,0. =S
Portata aria di Rinnovo | BREE 0,00 T Us
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) o s BB, s A CING Y e e 288 LSt
Portata aria di infiltrazione [ RN 238 L s
ARIA ESTERNA IMMESSA o e raasaa i Us
[CALORE'SENSIBILE AMBIENTE . RE TR

diazi attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 117 0,39 0,88 B
|Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15 :
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16

Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21

Finestre S 18,53 218 0,925 1,17 0,33 0,31

Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55

Finestre O 517 0,825 1,17 0,39 0,73

Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70

Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00

203,51
Trasmissioni £ SE Lyt ai SR St 3 .Q
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) e 0T eq: COERIFIS Com.DT.eq. -
tab. 3-86; pag. 3-126 | “tab:3-13; pag.3-54  tab.3-14; pag. 3-57

Vetri Tutti 18,53 25 9 15 1,15

Pareti Nord/Ombra 0,48 28 15 1,15

Parete NE 0,48 6,1 15 1,15

Parete E 2450 0,48 8,9 15 1,1

Parete SE 0,48 9.4 15 1,05

Parete S 30,825 0,48 10 15 1

Parete SO 0,48 10,6 15 1,02

Parete O 0,48 94 15 1,05

Parete NO 0,48 5 15 11

parete intema 0,48 6 6 1

soffitto 49 0,38 1

{Pavimento su terreno 49 0,49 10 1

Pavimento intermedio 0,38 10 1

Infiltrazioni 238 1,2 9 15 1

Carichi Interni -

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

: tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 49 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Infiltrazioni (Ls)

Persone (n.)

stufe, fomi, etc.

L L ef pi

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIA ESTERNA™ -

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




[GATI DI RIFERIMENTO PROGETTO -

Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti”
|Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
[DATI DI RIFERIMENTOLOCALE .~ = - = = 2
N.Locale 7 Denominazione
Superficie (mq) 439 Esposizione
Altezza (mf) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172
DATI DI CALCOLO = e R % i s i
Calcolo Estivo per: Condizioni .S. % U.R. P. Rug. x=glkg
mese luglio Estemne 35 50 228 178
ora 17 |inteme 26 178 50 139 10,0
Differenza [ 20X XXX XXX |
Co. (tab. 3-2, pag. 3-10) B.S. B.U.
[ Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0.25

Calcolo Invernale per:

SR IR R

tab. 3-35; pag. 3-144

ARIA ESTERNA
Rinnovi

Portata aria di infiltrazione

Persone (n) 20

Volume (mc) 172

Portata aria di Rinnovo [ 0,00: s
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

'Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) o5[;=E 86 mch o 23,8 .- Us

ARIA ESTERNA IMMESSA

CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Radiazi attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1 tab. 3-6; pag. 3-40 tsb. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98 e
|Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15 :
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 038 0,21
Finestre S 8,80 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,825 1,17 038 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39

Trasmissioni EEASI e R TRt Hirs R ISR

Tipologia Superficie (mq) K (Wimg'C) ~ Dlea.(C) = ComDleq.

tab. 3-86; pag. 3-126 | -tab.3-13;pag.3-54 ' ' tab.3-14; pag.'3-57

[Vetri Tutti 9,90 25 9

Pareti Nord/Ombra 048 28 15

Parete NE 0,48 6,1 15

Parete E 048 89 15

Parete SE 048 9,4 15

Parete S 14,25 0,48 10 15

Parete SO 0,48 10,6 15

Parete O 0,48 9,4 15

|Parete NO 0,48 5 15

parete intema 0,48 6 6

soffitto 49 0,38 5 10

Pavimento su terreno 49 0,49

Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni 238 1,2 9 15

Carichi Interni .

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

|Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1

JFona Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 49 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%
|CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infittrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

icomputer e fotocopiatrice

margine di sicurezza

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

|CALORE ARIA ESTERNA
|

|Sensibﬂe
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI.RIFERIMENTO PROGETTO i

data

Cliente Liceo Scentifico °C. Caminit™
iri S. Teresa Riva (Messina)

[DATIDIRIFERIMENTOLOCALE = = © 5 e 0
N.Locale 8 Denominazione
Superficie (mq) 49 Esposizione
ezza (ml) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172
[DATiDICALCOLG:  © T e T
Calcalo Estivo per: |Condizioni % U.R.
mese luglio Esteme 50
ora 17 |Interme 50
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invenale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=g/kg
Esterne 5 50
Inteme 50
Differenza 200X 300X XXX
ARIAESTERNA SRR
|Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 20
Volume (mc) 172
Portata aria di Rinnovo
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) 0,5k 2t nngs Tkt 88

Portata aria di infiltrazione

ARIA ESTERNA IMMESSA

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE -

|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 <
Finestre NE 400 0,825 e 13 § 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE ’ 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00

Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) 3 eq.("Cy. - . . Com.DTeg. *

tab. 3-86; pag. 3-126 tab.3-13; pag. 3-54 ' tab. 3-14; pag. 3-57
Vetri Tutti 9,80 25 9
Pareti Nord/Ombra 048 28 15
Parete NE 0,48 6,1 15
Parete E 0,48 . 8,9 15
Parete SE 0,48 9,4 15
Parete S 13,20 0,48 10 15
Parete SO 0,48 10,6 15
Parete O 0,48 9,4 15
Parete NO 0,48 5 15
parete interna 0,48 6 6
soffitto L 49 0,38
Pavimento su tereno 43 0,49 10
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 238 1,2 9 15
Carichi Interni .
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Illuminazione (w) 49 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

_—_—

[CALORE LATENTE AMBIENTE ™.~

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.
e f

margine di si 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARIAESTERNA R
Sensibile 03
Latente 0,7
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFEERIMENTO PROGETTO

24/03/2014

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti®
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
DATI DI RIFERIMENTOLOCALE" = S
N.Locale 9 Denominazione Aula 4
Superficie (mq) 49 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172
DATI DICALCOLO 5 e s %
Calcolo Estivo per: Condizioni
mese luglio Esterne 17.8
ora 17 Inteme 10,0
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esterne
Inteme
Differenza

tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)

Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo |t 0,005 s
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) o5 gk B e Sl mothin e 0 0T 8 RS i
Portata aria di infiltrazi | S

ARIA ESTERNA IMMESSA ' - [i#iamnio3g2 s

|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1  tab. 3-6; pag. 340 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,38 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,38 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
L i 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissiont SHAAVEriO:
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C) 2
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 9,90 25 15
Pareti Nord/Ombra 0,48 28 15 1,18
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 8,9 15 1,1
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 13,20 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO * 0,48 5 15 1.3
parete intema 0,48 6 6 1
soffitto 49 0,38 1
Pavimento su terreno 49 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 2 23,8 152 9 15 1
Carichi Intemni .
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
|Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 ;| 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 49 1 10 3
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%
CAL ORE SENSIBILE AMBIENTE
num./portate/pot
Infiltrazioni (L/s) 238
Persone (n.) ¢ 20
stufe, fomni, etc.
comp e f ce
margine di sicurezza 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARTAESTERNA

Portata Sl DEDXCE
Sensibile 0,00 9 03
Latente 0,00 78 a7 0,7
CALORE ARIA ESTERNA
ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero “Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO =~

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti*

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)

|DATI DI RIFERIMENTO LOCALE - e PSR e 2 AR ¥ By

N.Locale 10 Denominazione Aula 5

Superficie (mq) 49 Esposizione

Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20

Volume (mc) 172

DATIDICALCOLO © = s

Calcolo Estivo per: Condizioni B.S.

mese luglio Esterne 35 26 50 228 178

ora 17 Inteme 26 17,9 50 13,9 10,0
Differenza S g 200¢ 00X XXX B Y
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
[ Temp. Per mese 0 o
Temp. Per ora -0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni P. Rug. x=g/kg
Esteme 280
Inteme 7,50
Differenza Jox

M LN e PR a3

Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)

Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)

{Portata aria di Rinnovo | Ry TR i | LS

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) [ L s e i mohie s R R T R s

|Portata aria di infiltrazi : [ P < -} s

ARIA ESTERNA IMMESSA i Ber ik

lCALORE SENSIBILE AMBIENTE

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno =1  tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98
[Finestre NE 400 0,925 137 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,825 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,38 0,55
Finestre O 517 0,925. 1,17 0,38 0,73
[Finestre NO 400 0,825 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00

203,51

Trasmissioni S T R R R
Tipologia Superficie (mq) K (Wimg"C) =D 8a COL 5 iii e Com, DTeq 3.3

tab. 3-86; pag. 3-126 tab. 3-13; pag.3-54 ' tab. 3-14; pag. 3-57.
Vetri Tutti 9,90 25 9
Pareti Nord/Ombra 0,48 28 15
Parete NE 0,48 6,1 15
Parete E 0,48 89 15
Parete SE 0,48 94 15
Parete S 13,20 0,48 10 15
Parete SO 0,48 10,6 15
|Parete O 0,48 94 15
Parete NO 0,48 5 15
parete intema 0,48 6 [}
soffitto 49 0,38
Pavimento su terreno 49 0,49 10
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 238 1,2 9 15
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 49 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%
ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORETATENTE AMBIENTE & © 0

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomi, etc.
e fotocopiatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALOREARIAESTERNA.

Sensibile 0,00 i i

03
Latente 0,00 78 0,7
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO = = = = T s o :
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™ data 4/03/2014
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

T T ) AR AT T oy - R sk A s

B I S S TS
F o it e B

[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

D e TRy T

N.Locale 11 Denominazione Servizi Igienid Professori
Superficie (mg) 44 6 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 4
Volume (mc) 156
DATIDICALCOLO =~ = '~
|Calcolo Estivo per:
mese luglio Esteme
ora 17 linteme 10,0
Differenza S (s | R A
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora 0,25
Calcolo Invernale per: x=g/kg
280
7,50

IARIAESTER‘NA?%; &
Rinnovi

tab.3-35; pag. 3-144

Persone (n) 4 ricambi (mc/h/pes) 00 Ss:
Volume (mc) 156 ricambi (vol/h) AR BRI |
Portata aria di Rinnavo [y 000 o U
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148 §
Volume (mc) 156,1 ricambi (vol/h) o s[EaE R TR SRR Ry S s e
Portata aria di infiltrazione _ | s R
ARIA ESTERNA IMMESSA
CALORE SENSIBILE AMBIENTE .
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mgq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab.3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98 &
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 29,70 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 117 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 039 0,70
Lucernari 737 0,925 1,17 0,39
Trasmissioni %
Tipologia Superfice (mq) K (W/mq"C)
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 29,70 25
Pareti Nord/Ombra 0,48
Parete NE 0,48
|Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 39,60 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 0,48
Parete NO 0,48
parete intema 245 0,48
soffitto 45 0,38 1
Pavimento su terreno 446 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 21,7 1,2 9 15 1
Carichi Interni
 Tipologia num./pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 446 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Infittrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.
margine di sicurezza 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

Sensibile 0,00 i T 5 03
Latente 0,00 78 47 07
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO * T g R -
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti® data
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali

[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

N.Locale

Superficie (mq)
ezza (ml)

Volume (mc)

[DATiDICALcoLO.

Calcolo Estivo per:

mese luglio Esteme 50 28 17,8

ora 17 Inteme 26 50 13,9 10,0
Differenza 11197 00X XXX S T8
Carr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Perora -0,25

Calcolo Invenale per:

Rin

Persone (n) 26 ricambi (mc/h/pes) 0

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) [

Portata aria di Rinnovo [ 0,00
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) osfaaiiey -84 £7:23;3 Fetats “Us
Portata aria di infiltrazione [ 23,3 s
ARIA ESTERNA IMMESSA [ 2333 L Us

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE

—

|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 572 47 0,925 1,17 0,38 0,98 e
Finestre NE 400 0,925 147 0,39 0,15
Finestre E 2,86 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 572 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
|Finestre O 2,86 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,825 1,17 0,39 0,70
Lucemnari 737 0,925 1,17 0,38 1,00
[ Trasmissioni PREEAT I B B!
Tipologia Superficie (mq) K (W/mg"C) 23 DT eq. (°C) - - Com.DTeq _ -
tab. 3-86; pag. 3-126 1ab. 3-13; pag.3-54 . tab. 3-14; pag. 3-57
Vetri Tutti 17,16 25 9 15
Pareti Nord/Ombra 46,78 0,48 28 15
IParete NE 0,48 6,1 15
Parete E 764 0,48 89 15
Parete SE 0,48 94 - 15
Parete S 46,78 0,48 10 15
Parete SO 0,48 10,6 15
Parete O 7,64 0,48 94 15
Parete NO 0,48 5 15
parete intema 0,48 6 6
soffitto 48 0,38
Pavimento su terreno 48 0,48 10
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 233 1,2 9 15
Carichi Intemni
Tipologia num.J/pot/mgq neita carico unitario cor. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 26 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 3 1
margine di sicurezza 5%
ICALORE SENSIBILE AMBIENTE
Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.
p e fotc i
margine di sicurezza 5%
[CALORE LATENTE AMBIENTE
|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
CALORE ARIA ESTERNA
Sensibile
Latente
CALORE ARIA ESTERNA
[?:ALORE TOTALE GENERALE r? 6.594 [522:695]




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

|DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

R

Cliente
Indirizzo

Liceo Sce *C. Caminiti”
S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE = .©

N.Locale 13 Denominazione
Superficie (mq) 48 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n)
Volume (mc) 168
ATI DI CALCOLO A
Calcolo Estivo per:
mese 228 178
ora {Interme 138 10,0
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
'Temp. Per mese 1] 0
Temp. Perora 025
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Interne

Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 4 ricambi (mc/h/pes) - mch. - 110,002 Ui
Volume (mc) 168 ricambi (volh) “mch 0,0 o Us
Portata aria di Rinnovo B 0,007 5. Us.
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 0,5[: - B4 ‘meh 233 ColUs
Portata aria di infiltrazione | A3 U?
ARIA ESTERNA IMMESSA [ e B s
ICALORE;SENSB[LE AMBIENTE =~ T A T
|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. limag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1  tab. 3-6; pag. 3-40 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 29,70 47 0,925 1,17 0,39 0,98

Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15

Finestre E 517 0,925 117 0,38 0,16

Finestre SE 334 0,925 1,17 0,39 021

Finestre S 218 0,925 117 0,38 0,31

Finestre SO 394 0,925 1,17 0,33 0,55

Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 073

Finestre NO 400 0,925 117 0,38 0,70

|Lucemari 737 0,925 1,17 0,39

Trasmissioni T Lt S RS

Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq"C) ©DTeq.()Cy = . - --“ComDTeqg -

tab. 3-86; pag.3-126 | “tab.3-13;pag.3-54 ~ tab. 3-14;pag.3-57

Vetri Tutti 29,70 25 9

Pareti Nord/Ombra 39,60 0,48 28

Parete NE 0,48 6,1

Parete E 0,48 89

Parete SE 048 94

Parete S 048 10

Parete SO 0,48 106

Parete O 0,48 94

Parete NO 048 5

parete intema 245 0,48 6

soffitto 48 0,38

Pavimento su terreno 48 0,49

Pavimento intermedio 0,38

Infiltrazioni 233 1,2 9

Carichi Intemi

Tipologia num.J/pot/mg contemporaneita carico corr. |l

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 48 1 10

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza

5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Latente
s

0,00

0.7

TE——
CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO - B B R SR e A
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti" data 24/03/2014

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

|DATI DI RIFERIMENTO LOCALE . ©

Volume (mc)

DATI DI CALCOLO

|Calcolo Estivo per: x=glkg
mese 178
ora 10,0

T8

Corr. (ab. 3.2, pag. 3-10) BS. ’ BU.
Temp. Per mese 0

Temp. Per ora -0.25

Calcolo Invernale per:

IN%IAESTERNA s o
Rinnovi

Persone (n)
'Volume (mc)

Portata aria di Rinnovo - | e 0,00 = Us
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) : 266,7 ricambi (vol/h) 0,5]:% 15 s a8l

Portata aria ;il infiltrazione

ARIA ESTERNA IMMESSA

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE.

Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo |,
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 8,90 47 0,925 117 0,39 0,98 5
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15

Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
|Finestre SE 394 0,925 1,17 0,38 0,21

Finestre S 218 0,825 1,17 0,39 0,31

Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55

Finestre O 517 0,925 1,17 0,33 0,73

Finestre NO 400 0,825 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
Trasmissioni FETcads

Tipologia Superficie (mq) K (W/mg°C) = DTeq.(C): .. Com.DTeq.

tab. 3-86; pag.3-126 | tsb. 313, pag.3-54 = ‘tab.3-14;pag. 357

[Vetri Tutti 9,90 25 9

Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28

Parete NE 0,48 6,1

Parete E 0,48 8,9

Parete SE 0,48 9.4

|Parete S 0,48 10

Parete SO 0,48 10,6

Parete O 048 9.4

Parete NO 0,48 5

parete intema 0,48 6

soffitto 76 0,38 1
Pavimento su terreno 76 0,49 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1 -
Infiltrazioni 37,0 1.2 9 15 1

Carichi Interni

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. Hluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 10 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

lluminazione (w) 76,2 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

=

CALORE SENSIBILE AMBIENTE | BT

¢ [CALORE LATENTE AMBIENTE

Infittrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.
|computer e fc iatrice

margine di sicurezza 5%

ICALORE LATENTE AMBIENTE o 3
ICALDRE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE |39
CALORE ARIAESTERNA - 2

Portata S DT

Sensibile 0,00 L] 0,3

Latente 0,00 7.8 4,7 0,7

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti* di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO -

Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti™ data 24/03/2014

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

DATI DI RIFERIMENTO LOCALE o it SRR P RN R

N.Locale

Superficie (mq) 118,05 Esposizione

Altezza (mi) 3,5 Persone (n) 10

Volume (mc) 413

mese luglio Esterne 50 228 178

ora 17 Inteme 1798 50 138 10,0
Differenza LT TR IGe A T 20X 00X XXX 7.8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
 Temp. Perora -0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg

5

10 ricambi (mc/h/pes)
413 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo | F A 0,00 - s
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148 -
Volume (mc) 413,175 ricambi (vol/h) 05[ mch - 574 s
Portata aria di infiltrazione “Us
ARIA ESTERNA IMMESSA . Us)

CALORE SENSIBILE AMBIENTE |

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mgq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
|Finestre E 517 0,925 1,17 0,38 0,16
|Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,33 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,38 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,825 117 0,38 1,00 =
Trasmissioni x Seokt iRt ae e ESGlil e et Ay S
Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq*C) DT eq i (CC) a3 -'Com.DTeq. "'
tab. 3-86; pag. 3-126 | ~tab.3-13; pag.3-54 - tab.3-14; pag. 3-57.
Vetri Tutti 8,90 25 9
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28
Parete NE 0,48 6,1
Parete E 0,48 89
Parete SE 0,48 94
Parete S 0,48 10
Parete SO 0,48 10,6
Parete O 0,48 94
Parete NO 0,48 5
parete interna . 048 6
soffitto 118 0,38
Pavimento su terreno 118 0,49
{Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 574 1,2 ]
Carichi Intemni g
Tipologia num.Jpot/mq col carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 10 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 118,05 1 10 1
|altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)

stufe, fomi, etc.
computer e fotocopiatrice

margine di si 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIA ESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIAESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina) -

{ifico “C. Caminit

|Cllente Liceo Scen data
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE ' % S
N.Locale
Superficie (mq) 145 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 30
Volume (mc)
[DATIDI CALCOLG R
Calcolo Estivo per: |Condizioni
mese luglio Esteme
ora 17 Inteme
Differenza Engia
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni BS. B.U. % U.R. P. Rug x=g/kg
Esteme 50
Inteme 50
Differenza 200X 200X XXX

Rinnovi

Persone (n) 30 ricambi (mc/h/pes)

Volume (mc) 508 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo j S z1410,00 ;368 2SR
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 507,5 ricambi (vol/h) [ 1 R e A R T R mch - 705 :inio b
Portata aria di infiltrazio | B s ey - Lfs
ARIA ESTERNA IMMESSA | R e e il 7))
[CALORE SENSIBILE AMBIENTE
,Radlazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,38 0,98
(Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0825 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 117 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0925 117 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissioni E G T Tt % A
Tipologia Superficie (mq) K (W/img"C) - DTeq. (CC)" Com.DTeq.. = -
. tab. 3-86; pag. 3-126 | ‘tab. 3-13;pag:-3-54 tah.3-14; pag. 357,

Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,18

Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15

Parete NE 0,48 6,1 15 1,15

Parete E 0,48 89 15 1,1

Parete SE 0,48 94 15 1,058

Parete S 0,48 10 15 1

Parete SO 0,48 10,6 15 1,02

Parete O 0,48 94 15 1,08
|Parete NO 0,48 5 15 1,1

parete intema 245 0,48 6 6 1

soffitto 145 0,38 1
[Pavimento su terreno 145 0,49 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 70,5 1.2 9 15 1

Carichi intemni .

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 30 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 145 1 10 1

altri carichi (w) 1 . 1

margine di sicurezza

5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE. i S
num.Jp ] :: Caricoun. /Dx =
Infiltrazioni (L/s) 70,5 78
Persone (n.) 30 69
stufe, fomi, etc.
puter e f :
gine di sis 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE

[CACORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

[CALORE TOTALE

GENERALE




[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO =~

Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

B

Bl

0

gt e e - SR

Cliente
|Indirizzo

Ticeo Scentifico *C. Caminit
S. Teresa Riva (Messina)

data
Uso dei Locali

24/03/2014
Aule, laboratori ed uffici

DATI DI RIFERIMENTO LOCALE "= @

N.Locale
Superficie (mq)
Altezza (ml)
'Volume (mc)
DATI Di CALCOLO el
Calcolo Estivo per: |Condizioni BS. B.U. % U.R.
mese lugfio Esterne 35 26 50
ora 17 Inteme 26 178 50
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 4]
Temp. Per ora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni BS. B.U. % U.R. P. Rug. x=g/kg
5
20

Portata aria di infilttrazi,

ARIAESTERNA: SERSE

Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 20

'Volume (mc) 340

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 339,5 ricambi (vol/h) os[ - - S R R R Y 47,2 55

ARIA ESTERNA IMMESSA

|gALORE,SEN__s|Bn£ AMBIENTE
|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno =1 tab. 3-6; pag.340 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 14,85 47 0,925 1,17 0,38 0,98
Finestre NE 400 0,825 1,17 0,38 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 HKIT 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,38 0,55
Finestre O 517 0925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51

Trasmissioni D e

Tipologia Superficie (mgq) K (W/mq"C) © . Com.DTeg. =

tab. 3-86; pag. 3-126 . tab.3-14; pag. 3-57.

Vetri Tutti 14,85 25 9

Pareti Nord/Ombra 21,80 0,48 28

Parete NE 048 6,1

Parete E 048 89

Parete SE 0,48 94

Parete S 0,48 10

Parete SO 0,48 10,6

Parete O 0,48 94

Parete NO 0,48 5

parete intema 49 0,48 6

soffitto a7 0,38

{Pavimento su terreno 97 0,49

|Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni 47,2 1.2 9 15

Carichi Intemi o e I .

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 97 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE © =~

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomni, etc.

p e fotocopiatrice

margine di sicurezza

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

|Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)

DATI DIRIFERIMENTO LOCALE .~ ©

N.Locale 18 Denominazione
Superficie (mq) 48 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 4
Volume (mc) 168
B.S.
mese luglio |Esterne 35 26 50 228 17,8
ora 17 {Inteme 26 17,8 50 13,9 10,0
Differenza : g [ EERaEEs XK XXX XXX i )
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R.
Esteme 50
Inteme 50
‘ Differenza 300X 000
ARIA ESTERNA

P

Rinnovi
. Persone (n) 4 ricambi (mc/h/pes) 0 someh -

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 0 I mch.

Portata aria di Rinnovo Lz i8 Easa 0,005 B by
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 05RO A PR s Mt e 2 S 2 S T a e
Portata aria di infiltrazione | R T S e DR T
ARIA ESTERNA IMMESSA Foa Bk
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lrag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab.3-6; pag. 340 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,38 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,825 L1 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 26,52 218 0,825 117 039 _ 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissioni . A e T PR AR 2
| Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) 7. DTeqg.("C). = ComDTeq.. .’
tab. 3-86; pag. 3-126 “tab:3-13;pag. 3-54 ~ tab. 3-14; Eg3-57

Vetri Tutti 26,52 25 15 1,15

Pareti Nord/Ombra 0,48 15 1,15
Parete NE 0,48 15 1,15
Parete E 0,48 15 1,1

Parete SE 0,48 15 1,05
Parete S 10,23 0,48 15 1

Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 % |

parete intema 0,48 6 6 1

soffitto 48 0,38 1
Pavimento su terreno 48 0,48 |
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 233 1,2 9 15 1

Carichi Intemni

Tipologia num./pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

[lluminazione (w) 48 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

imargine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s) 233 78

Persone (n.) 4 69

stufe, forni, etc.
ot

"

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE
[CACORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
|CALORE ARIA ESTERNA

|sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA [ -

[CALORE TOTALE GENERALE [ 3369




|DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO A fn S i < AU Sy ik
[Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti" data
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

IEA“DIHFEHHENTOLOCN.EJ;’: 2k :
N.Locale 13 Denominazione

=E
%

Superficie (mq) 48 Esposizione
(mil) 3,5 Persone (n) 6
Volume (mc) 168
DATI DI CALCOLO e T e e T
|Calcolo Estiva per: |Condizioni B.S. B.U. % U.R. P.Rug. x=glkg
mese luglio Esterne 26 50 228 178
ora 17 |Intemne 179 50 13,9 10,0
Differenza Ths bR gt X 200 XXX : © 78
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Perora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni BS. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
Esteme 5 50 2,80
Inteme 20 50 7,50
200¢
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 6
Volume (mc) 168
Portata aria di Rinnove e nnion0 SR Es. LS
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 05 e aas ), R R R IR s Bt Lo Loy e 23 i LS
Portata aria di infiltrazi
ARIA ESTERNA IMMESSA
CALORE SENSIBILE AMBIENTE " °
|Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab. 3-6; pag. 3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 x
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 17 0,39 0,16
Finestre SE 334 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 12,40 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO : 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,38
|Trasmissioni
| Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C)
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 12,40 25
Pareti Nord/Ombra 0,48
Parete NE 0,48
Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 36,95 0,48
Parete SO i 0,48
Parete O 0,48
Parete NO 048
parete interna 0,48
soffitto 48 0,38
Pavimento su terreno 48 0,49
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 233 1,2
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione -+ Carica - -
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 6 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) p ! 1

margine di sicurezza 5%
|CALORE SENSIBILE AMBIENTE

T R TR T
e T Y

Sk

num./j h . Carcoun.iDx © :

Infiltrazioni (L/s) 233 7.8
Persone (n.) 6 69
stufe, forni, etc.
jcomputer e ft

rgine di 5%

(CALORE LATENTE AMBIENTE
|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE | 3.024 ERsray 627
[CALORE ARIA ESTERNA -

|Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO -

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali
DATI DI RIFERIMENTO LOCALE 5 SRR PHLE
N.Locale
Superficie (mq)
Altezza (ml)
Volume (mc)
[BATIDICALCOLO
|Calcolo Estivo per:
mese luglio Esterne 35 50 228 17,8
ora 17 |Inteme 26 179 50 13,9 10,0
Differenza R it 00X 00X X T8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Permese 0 0
Temp. Perora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=g/kg
5

Persone (n) 0 ricambi (mc/h/pes) ’ I 5

Volume (mc) 78 ricambi (vol/h) vl

Portata aria di Rinnovo [rmisess 0,00 - Us.
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 78,05 ricambi (vol/h) [ I SR A AR R “.mch . 10,8: Us.
Portata aria di infiltrazione [ uid0,8 i tilds:
ARIA ESTERNA IMMESSA

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Radiazione attr. Vetri ) .

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met.=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 i
|Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15

Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16

Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21

Finestre S 8,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31

Finestre SO 394 0,825 117 0,39 0,55

Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73

Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 1,17 0,39 1,00

| Trasmissioni

Tipologia Superficie (mg) K (W/mq"C)

tab. 3-86; pag. 3-126

Vetri Tutti 9,90 25

Pareti Nord/Ombra 0,48

Parete NE 0,48

Parete E 0,48

Parete SE 0,48

Parete S 13,20 0,48

Parete SO 0,48

Parete O 0,48

|Parete NO 0,48

parete intema 25,55 0,48

soffitto 22 0,38

Pavimento su terreno 22 0,49

Pavimento intermedio 0,38

Infittrazioni 10,8 1,2

Carichi Interni i

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario cor. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 0 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 223 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

’ margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE | 5

[CALORE LATENTE AMBIENTE - 7 -

Infittrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomni, etc.

£ P

gine di si 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA | T
Sensibile 0,3

Latente 0,00 7.8 4,7 0,7

CALORE ARIA ESTERNA

[CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[CATI DI RIFERIMENTO PROGETIO &

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™
Indirizzo S. Teresa Riva (N ina)
|DATI DIRIFERIMENTOLOCALE  © © . & == =
N.Locale 21 Denominazione
Superficie (mq) 49 Esposizione
'm 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172

DATI DI CALCOLO = &

£

|Calcolo Estivo per: [Condizioni B.S.
mese luglio Esterne 35
ora 17 {Interme 26
Differenza g
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
. Per ora -0,25

Calcolo Invernale per:

00
172 ricambi (volrh) :0,0.°
Portata aria di Rinnovo [ 0,008 Us
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 1715 ricambi (volh) BBl ~mch. 23,8
Portata aria di infiltrazione [ 238:: Us
ARIA ESTERNA IMMESSA

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irrag. coef. accumolo
i tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
|Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 FRativAa =
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15 248
Finestre E 517 0,825 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 039 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 038 0,31
|Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,825 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
Tipologia Superficie (mq) K (W/imq"C) i DTeq.("C): Com. DT eq.
tab. 3-86; pag. 3-126 |- tab.3-13;pag.3-54 . tab.’3-14; pag. 3-57

[Vetri Tutti 9,90 25 []

Pareti Nord/Ombra 0,48 28

Parete NE 0,48 6,1

Parete E 0,48 89

Parete SE 0,48 94

Parete S 13,20 0,48 10

Parete SO 0,48 10,6

Parete O 0,48 94

Parete NO 0,48 5
|parete intema 0,48 6

soffitto 49 0,38

Pavimento su terreno 49 0,49

Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni 23,8 1,2 9 15

Carichi Intemi

Tipologia num.J/pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 49 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza

5%

ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE " ¢

Infiltrazioni (Ls)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

p e fotocopiatrice

margine di sicurezza

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA & ° 1 =

Sensibile
Latente

|CALORE ARIA ESTERNA

lCALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO

CAL

Cliente
{Indirizzo

Liceo Scentifico "C. Caminit™
S. Teresa Riva (Messina)

data

24/0312014

[DATI DIRIFERIMENTO LOCALE -

e

bemmmziom

N.Locale 22
Superficie (mq) 49 Esposizione
(ml) 3,5 Persone (n) 20

Volume (mc) 172

DATIDICALCOLO .~ =~ © i s =

Calcolo Estivo per: Condizioni

mese luglio Esteme

ora 17 |Inteme
Differenza A R
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese
Temp. Per ora

Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme

3 Differenza
tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 20 ricambi (mc/hipes)

Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 1715 ricambi (volh) [ X ey

hPortata aria di infiltrazione

ARIA ESTERNA IMMESSA

ICALORE‘SENSIBILE AMBIENTE
|Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98
Finestre NE - 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 039 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 039 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0338 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 039 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 038 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51

Trasmissioni weithg e gtk Estall: ¥ ettt 32

Tipologia Superficie (mg) K (Wimg"C) ©.DTeq.(°C) " - Com.DTeq. .

¥ tab. 3-86; pag. 3-126 ‘tab. 3-13; pag. 3-54 . tab.3-14; pag. 3-57

Vetri Tutti 9,90 25 9

Pareti Nord/Ombra 0,48 28

Parete NE 048 6,1

Parete E 048 89

Parete SE . 0,48 94

Parete S 13,20 048 10

Parete SO 048 10,6

Parete O 048 94

Parete NO 048 5

parete intema 048 6

soffitto 43 038

Pavimento su terreno 49 0,49

Pavimento intermedio 038

Infittrazioni 238 1,2 9

Carichi Intemi

| Tipologia num.J/pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 49 1 10

altri carichi (w) 1 1

' margine di si 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Infiltrazioni (Ls)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.

computer e fotocopiatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
[CALORE ARIAESTERNA YT
Sensibile

Latente 0,00 7.8 4,7 0,7

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO

i

PESPELA L

241032014

Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti"
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
DI RIFERIMENTOLOCALE BEIEEE 1758 i st SRR
N.Locale 23 Denominazione
Superficie (mq) 49 Esposizione
(ml) 3,5 Persone (n) 20
‘olume (mc) 172
DATI DI CALCOLO 3 2 N s R F 3 Z et
Calcolo Estivo per: B.S. B.U. x=g/kg
mese luglio 35 26 17,8
ora 17 26 17,9 10,0
R e | 00 [ 78
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese . 0 0
Temp. Per ora -0,25
|Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
Differenza

= ‘.)
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 20 ricambi (mc/hipes) 20 L.
Volume (mc) 172 ricambi (vol/h) 0 ‘Us
Portata aria di Rinnovo s
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
{Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) 0,5 izt it R R o BB b i s MO s 2 B s
Portata aria di infiltrazione | BB 23,8 - ciUs |
/ARIA ESTERNA IMMESSA [y =ioa 8g Us
ICALORE SENSIBILE AMBIENTE |

Radiazione attr. Vetri

Tipclogia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
) tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98 !
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,33 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
|Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
|Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemnari 737 0,825 1.7 . 0,39 1,00
Trasmissioni

Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C)

tab. 3-86; pag. 3-126

Vetri Tutti 9,90 25

Pareti Nord/Ombra 0,48

Parete NE 0,48

Parete E 0,48

Parete SE 048

Parete S 13,20 0,48

Parete SO 048

Parete O 048

Parete NO 0,48

parete intema 0,48

soffitto 49 0,38

Pavimento su terreno 49 0,49

Pavimento intermedio 0,38

Infiltrazioni 238 1.2

Carichi Intemni

Tipologia num./pot./mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 49 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5% |
CALORE SENSIBILE AMBIENTE | BR

[CALORE LATENTE AMBIENTE =

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomi, etc.
icomputer e fotocopiatrice

Imargine di sicurezza 5%

[CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA - -

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero “Liceo scientifico *C. Caminiti® di S. Teresa Riva (Messina)

2400372014

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO © =~ " ¢

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti® data
|Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali
[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE. TR =
N.Locale 24 Denominazione
Superficie (mg) 49 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172
[DATI DI CALCOLO : -
Calcolo Estivo per:
mese
ora 178
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
| Temp. Per mese 0 0
[ Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.U. % UR. P. Rug. x=glkg
Esteme

Rinnovi

. Persone (n)
Volume (mc)
Portata aria di Rinnovo [disatnedini0,00 AR LS
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) ] [ T R R It i O - 1| e Ry ~ X - Mbeseatel v

Portata aria di infiltrazione

ARIA ESTERNA IMMESSA

lCALORE ENSIBILE AMBIENTE =
Radiazione attr. Vetri : .
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mg) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 147 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 .17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 137
[ Trasmissioni
| Tipologia Superficie (mq) K (Wimq"C)
tab. 3-86; pag. 3-126
[Vetri Tutti 9,90 25
Pareti Nord/Ombra 0,48
Parete NE 0,48
Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 13,20 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 0,48
Parete NO 0,48
parete intema 0,48
soffitto 43 0,38
Pavimento su terreno 49 049
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 238 1.2 15
Carichi interni
Tipologia num.pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 49 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

gine di sicurezza 5% |
CALORE SENSIBILE AMBIENTE | BES
Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

puter e fi P

gine di si
CALORE LATENTE AMBIENTE
[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO = z
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti 24/03/2014
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
DATI DI RIFERIMENTO LOCALE _ ~
N.Locale
Superficie (mq)
(ml)
Volume (mc)
DATI DI CALCOLO
Calcolo Estivo per:
mese
ora
Corr. (@b 32 pag 310)  BS. BU.
Temp. Per mese 0 0
[ Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
2 Differenza
ARIAESTERNA g
i i tab. 3-35; pag. 3-144
5 Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo [3 0,00 - Lis
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) -5 88! 238
Portata aria di infiltrazione [ et r 238 i Us
ARIA ESTERNA IMMESSA

CALORE SENSIBILE AMBIENTE: Pt
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab. 3-6; pag. 3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 B
Finestre NE 400 0,825 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,825 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 147 0,39 0,73
Finestre NO . - 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,925 11T 0,39 1,00
Trasmissioni
Tipologia Superficie (mqg) K (W/mgq"C)
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 9,90 25
Pareti Nord/Ombra 048
Parete NE 2 0,48
Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 1320 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 0,48
Parete NO 0,48
parete intema 25,55 0,48
soffitto 49 0,38
Pavimento su terreno 439 0,49
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 238 1,2 9 15
Carichi Interni :
Tipologia num.J/pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione :Carica -
tab. 3-38; pag. 3-152 )
|Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 49 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
. margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE .

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.
[>e e fc

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE
|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
[CALORE ARIA ESTERNA

B

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO ~
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)

[DATIDIRIFERIMENTOTOCALE = i

N.Locale 26 Denominazione

Superficie (mq) 44 6 Esposizione

tezza (ml) 3,5 Persone (n) 4

Volume (mc) 156

[DATIDI CALCOLO

Calcolo Estivo per:

mese

ora
Corr. (tab. 3-2 pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Emp. Per ora -0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni BS. B.U. % U.R. P. Rug. x=g/kg

Estemne 5 50 2,80
Interme

tab. 3-35; pag. 3-1
4

Persone (n) mch:
Volume (mc) 156 S mch:
Portata aria di Rinnovo | BN
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 156,1 ricambi (vol/h) os[E T e  ma L R R AT s
Portata aria di infiltrazione | EE TR e A R A Us
ARIA ESTERNA IMMESSA [Eatsna i ares prsinUS
CALORE SENSIBILE AMBIENTE . © ; oh P Ko #E T e - Pl e Lot
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lmag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 3,90 47 0,925 1,17 0,33 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 2,86 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 117 0,38 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 2,86 517 0,925 117 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,825 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,39
 Trasmissioni
Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq"C)
tab. 3-86; pag. 3-126
[Vetri Tutti 8,62 25
Pareti Nord/Ombra 48,60 0,48
Parete NE 048
Parete E 7,64 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 764 0,48
|Parete NO 0,48
parete intema 0,48
soffitto 45 0,38
Pavimento su terreno 446 0,49
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 21,7 1,2
Carichi Intemni
Tipologia num./pot/mq
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Ifluminazione (w) 4456
altri carichi (w)
. margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE *

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomi, etc.
"puter e fotocopiatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE
[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
CALORE ARIA ESTERNA

B

s

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

ATI DI RIFERIMENTO PROGETIO = ey : S A S ¢ ¥
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti® 24/03/2014
{Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
[DATIDIRIFERIMENTOLOCALE: - = = & P T
N.Locale 27 Denominazione
Superficie (mq) 48 Esposizione
(mi) 3,5 Persone (n)
‘olume (mc) 168
[DATi DI CALCOLO ;
Calcolo Estivo per: B.S.
mese 35
ora 26
o
.S. B.U.
0
-0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
5 2,80
20 7,50
Rinnovi
Persone (n) =l
Volume (mc) L Us
Portata aria di Rinnovo [ ‘0,00 - Us:
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) o,5[: 84 - - -mc/h 3233 sills’
Portata arfa di infiltrazione 4 [
ARIA ESTERNA IMMESSA
[CALORE SENSIBILE AMBIENTE = TR e
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab.3-11; pag. 3-50
|Finestre Nord/Ombra 9,80 47 0,925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 117 0,39 0,21
Finestre S 218 0,825 117 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 0,39 1,00
I Trasmissioni
| Tipologia Superficie (mq) K (Wimq"C)
tab. 3-86; pag.3-126
Vetri Tutti 9,80 25
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48
Parete NE 0,48
Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 048
Parete NO 0,48
parete intema 25,025 0,48
soffitto 48 0,38
Pavimento su terreno 48 0,48
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 233 12
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Fllumhazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 1 1

gine di sicurezza

5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

P 200
puter e

ine di si

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

lCALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

Cliente
indirizzo

Liceo Scentifico "C. Caminiti™
S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

N.Locale
Superficie (mq)
(mi)

'olume (mc)

[bATiDICALCOLO

Calcolo Estivo per:
mese
ora

Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10)
Temp. Per mese
Temp. Per ora

Calcolo Invernale per:

Condizioni
Esteme
Inteme
Differenza

BERE RS

—_— :
tab. 3-35; pag. 3-144
4

Persone (n) ricambi (mc/h/pes)

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo | 0,00
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) o,5[ =7 <84 - mch: 2233
Portata aria di infiltrazi [ 23,3
|ARIA ESTERNA IMMESSA [roninnin 3 330
[CALORE SENSIBILE AMBIENTE 7 ey

Radiazione attr. Vetri B

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab.3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 9,30 47 0,925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
[Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
[Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
IFinestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
|Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
Trasmissioni )

| Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C)

tab. 3-86; pag. 3-126 :

Vetri Tutti 9,90 25 9 15

Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 ‘15

Parete NE 0,48 6,1 15

Parete E 0,48 89 15 1,1

Parete SE 0,48 94 15 1,05

Parete S 0,48 10 15 1

Parete SO 0,48 106 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05

Parete NO 0,48 5 15 1.1

parete intema 0,48 6 6 1

soffitto 48 0,38 9 10 1
|Pavimento su terreno 48 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 233 12 9 15 1

Carichi Intemni

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

lliuminazione (w) 48 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

[margine di si 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE-LATENTE AMBIENTE =

Infittrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomni, etc.
e e fi

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CAILORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

0,7

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO 1 - = A
Cliente Liceo Scentifico *C. Caminit™
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Aule, laboratori ed uffici

lDATl DI RIFERIMENTO LOCALE = = "% b At ¥ &
N.Locale 23 D C Sx

Superficie (mq) 136,2 Esposizione

Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 10

Volume (mc) ATT

|DATEDI CALCOLO. .

Calcolo Estivo per: B.S.

mese 35 50

ora 17 |inteme 26 179 50 13,9
Differenza =g ik XXX 00 XXX
Cor. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese . 0 0
Temp. Per ora -0,25

Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug.
Esteme 5 50
Inteme 20 50

Persone (n)
[Volume (mc)

Portata aria di Rinnovo |

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 476,7 ricambi (vol/h) o5

Portata aria di infitrazione [ S

ARIA ESTERNA IMMESSA

=

[CACORE SENSIBILE AMBIENTE -

N

SRS

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeft. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 =1,17;legno=1 tab. 3-6; pag.3-40 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 039 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 0,39 0,70
Lucernari 737 0,925 1,17 0,38 1,00
203,51
[ Trasmissioni " - e R e S = T PO o
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) : DTeg.("Cy-:i il
tab. 3-86; pag. 3-126 | “tab.3-13;pag. 3-54
Vetri Tutti 9,90 25 9 15
Pareti Nord/Ombra 13,20 048 28 15
Parete NE 048 6,1 15
Parete E 0,48 89 15
Parete SE 0,48 94 15
Parete S 0,48 10 15
Parete SO 048 10,6 15
Parete O 0,48 94 15
Parete NO 0,48 5 15
parete intema 048 6 . 6
soffitto 136 0,38 9 10
Pavimento su terreno 136 0,49 10
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 66,2 1.2 9 i . 15
Carichi Intemni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
[Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 10 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 136,2 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%

ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infittrazioni (L/s) 66,2 78 47 3
Persone (n.) 10 69
Istufe, forni, etc.

’u_o_m__gutere‘

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA -

Portata L DTDX S
Sensibile 0,00 9 03
Latente 0,00 7.8 0.7
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

|DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

AR AT

Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti™
Indirizzo i

S. Teresa Riva ( ) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE -~
N.Locale
Superficie (mq) 137,725 Esposizione
Altezza (ml)
Volume (mc)
DATI DI CALCOLO
Calcolo Estivo per:
mese luglio 35
ora 17 26
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0
Temp. Per ora
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
Differenza

: e e
tab. 3-35; pag. 3-144

10 ricambi (mc/h/pes)
482 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni
Volume (mc)

tab. 3-36; pag. 3-148

482,0375 ricambi (vol/h)

Portata aria di infiltrazi

P TR R

ARIA ESTERNA IMMESSA

| R

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE

eSS

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq)

Finestre Nord/Ombra
Finestre NE

Finestre E

Finestre SE

Finestre S

Finestre SO

Finestre O

Finestre NO
Lucernari

9,80

coeff. Infissi

met=1,17 ; legno =1
1,17
1,17
1,17
1,17
197
1,17
1,17
1,17

coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

0,39 0,98
0,39 0,15
0,39 0,16
0,38 0,21
0,39 0,31
0,39 0,55
0,39 0,73
0,39 0,70
0,39 1,00

 Trasmissioni

Tipologia Superficie (mq)
9,90
13,20

Vetri Tutti

Pareti Nord/Ombra
Parete NE

Parete E

Parete SE

Parete S

|Parete SO

Parete O

Parete NO

parete intema

soffitto

Pavimento su terreno
Pavimento intermedio
Infiltrazioni

138
138

66,9

203,51

Carichi Intemni
Tipologia num.J/pot/mq
tab. 3-16; pag. 3-62 10

Persone (n)
i tab. 3-39; pag. 3-156

Forza Motrice
|Vluminazione (w)
jaltri carichi (w)

137,725

contemporaneita
tab. 3-38; pag. 3-152
1

carico unitario

63

10
1

corr. llluminazione

margine di si 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomni, etc.

ef .

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

HSenslhﬂe
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti”™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO ©.

Cliente Liceo Scentf

|indirizzo

ico "C. Caminiti™

S. Teresa Riva (Messina)

14

Aule, lab i ed uffici

[BATI DI RIFERIMENTO LOCALE -

N.Locale

|Superficie (mq) 145 Esposizione

|Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 30

\Volume (mc) 508

DATI DI CALCOLO : : i % S Ry G

Calcolo Estivo per: Condizioni B.S. B.U. % UR P. Rug. x=glkg

mese luglio Esterne 35 26 50 228 17,8

ora 17 Inteme - 26 179 50 138 10,0
Differenza i e 300¢ XX XXX 25 7,8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 1] ]
Temp. Per ora -0.25

Calcolo Invemnale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
Estemne 5 50 2,80
Inteme
Differenza

ARIA ESTERNA: Sk S

Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

Persone (n) 30 ricambi (mc/h/pes)

‘ Volume (mc) 508 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo | R e 1) SIS
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 507,5 ricambi (vol/h) 0,52 ez mch:

Portata aria di infiltrazione | O T e (TS e
ARIA ESTERNA IMMESSA | 0 7048 RS
CALORE SENSIBILE ANBIENTE

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1  tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 % ) 2 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
 Trasmissioni e
[Tipologia Superficie (mq) K (W/mg"C) DT eq. (* Q. 3
tab. 3-86; pag. 3-126 |  “tab.3-13;pag.3-54 ' " tab.3-14; pag. 3-57

Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15

Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15

Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1

Parete SE 0,48 94 15 1,05
|Parete S 0,48 10 15 1

Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05

Parete NO 0,48 5 15 1

parete intema 245 0,48 6 6 1

soffitto 145 0,38 1
Pavimento su terreno 145 0,43 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 70,5 1,2 9 15 1 2
Carichi Interni

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico corr. {llumi

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 30 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

|muminazione (w) 145 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

. margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE . -

Infiltrazioni (Ls)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.

col e fi iatrice

imargine di sicurezza

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIA ESTERNA'

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO: ¥ a5
Liceo Scentifico "C. Caminiti™

o,

Cliente
Indirizzo

S. Teresa Riva (Messina)

Uso dei Locali

Aule, laboratori ed uffici

2410312014

B

tab. 3.35; pag.3-144

DATI DI RIFERIMENTOLOCALE = = = =0 3 ek ;
N.Locale 32 Denominazione Sala Professori
Superficie (mq) 97 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 340
[PATIDICALCOLO = :
Calcalo Estivo per: [Candizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
mese luglio Estemne 35 26 50 228 17,8
ora 17 Inteme 26 17,9 50 13,9 10,0
Differenza o 200X posd XXX 7.8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
 Temp. Per ora 0,25
Calcalo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
5 2,80
20

computer e fc p

'|Rinnovi

Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)

Volume (mc) 340 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 3385 ricambi (vol/h) ST T A IR 8 e CAT2.

Portata aria di infiltrazione S 47,2

ARIA ESTERNA IMMESSA ‘4715
[CALORE SENSIBILE AMBIENTE

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab. 3-6; pag.3-40 tab. 3-11; pag. 3-50

{Finestre Nord/Ombra 14,85 47 0,925 1,17 0,39 ,

Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15

Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16

Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21

Finestre S 218 0,925 1,17 0,38 0,31

Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55

Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73

Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70

Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00

Trasmissioni

Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C)

tab. 3-86; pag. 3-126

Vetri Tutti 14,85 25

Pareti Nord/Ombra 21,90 0,48

Parete NE 0,48

Parete E 0,48

Parete SE 0,48

Parete S 0,48

Parete SO 0,48

Parete O 0,48

Parete NO 0,48

parete intema 49 0,48

soffitto a7 0,38

Pavimento su terreno 97 0,49

Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni 47,2 1.2 9 15

Carichi Intemni

Tipologia num_/pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 83

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Iluminazione (w) 97 1 10 1

altri carichi (w) v 1 1

imargine di sicurezza 5%

e e

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

num. 7 ©- Caricoun. fDX:. .

Infitrazioni (L/s) 472 7.8

Persone (n.) 20 69

stufe, forni, etc.

margine di sicurezza

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARIAESTERNA .

B8

Portata
Sensibile 0,00
Latente 0,00
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




IEATI DI‘RIFENMI'ENTO'PROGETT [ figRE o
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
[PATI DI RIFERIMENTOLOCALE . P
N.Locale 33D
Superficie (mq) 48
(mi) 3,5 Persone (n) 4
Volume (mc) 168

[BATiDICALCOLO =

Calcolo Estivo per: B.S. il o
mese luglio Esterne 35 26 50 228 178
ora 17 Interne 26 179 50 13,9 10,0
Differenza AR gt = 10X XXX XXX l B -
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25

Calcolo Invernale per:
R AR a

ARTA ESTERNA™ =
Rinnavi tab. 3-35; pag.3-144
P

ersone (n) 4
Volume (mc) 168

Partata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 84 mch 233
Portata aria di infiltrazione [ B
ARIA ESTERNA IMMESSA . [ B33
CALORE SENSIBILE AMBIENTE .~

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,39 0,8 3
Finestre NE 400 0,39 0,15
Finestre E 517 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,39 0,21
Finestre S 26,52 218 0,38 0,31
|Finestre SO 384 0,39 0,55
[Finestre O 517 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,39 0,70

L ul 737 0,38 1,00

203,51
Trasmissioni STy e T =
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq°C) [ . Com.DTeg. °
tab. 3-86; pag. 3-126 .3-54 " tab.3-14; pag. 3-57

Vetri Tutti 26,52 25 15

Pareti Nord/Ombra 0,48 15

Parete NE 0,48 15

Parete E 0,48 15

Parete SE 0,48 15

Parete S 10,23 048 15

Parete SO 048 15

Parete O 0,48 15

Parete NO 0,48 15

parete interna 0,48 6

soffitto 48 0,38

Pavimento su terreno 48 0,48

Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni 233 1.2 9 15

Carichi Interni - : E

Tipologia - " num./pot/mq contemporaneita carico unitario cor. llluminazione

. tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 48 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di si 5%

ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENIE '

rgine di si 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

|CALORE ARIA ESTERNA ¢
|

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

i SR

Cliente
Indirizzo

ifico "C. Caminiti™
S. Teresa Riva (Messina)

Liceo Scentifi

Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

24/03/2014

[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE

iR s ”

N.Locale 34 Denominazione
|Superficie (mq) 48 Esposizione
| Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 6
Volume (mc) 168
lQATl DICALCOLO = = A B
Calcolo Estivo per: B.S.
mese luglio Esterne 35 26
ora 17 Inteme 26 179
Differenza g XX
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
[Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora 0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
5

tab. 3-35; pag. 3-144

|Rinnovi

: Persone (n) 6 ricambi (mc/h/pes) - 3 S 0,0 e
Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) S AoonsB0EN:
Portata aria di Rinnovo [ = =000 = =.Us]
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) 0,5 =i . 84 “mch 2238 ~Us:
Portata aria di infiltrazi | R 233 s
ARIA ESTERNA IMMESSA

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE - = ©

e

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98 IR
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15 o
|Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16

Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21

Finestre S 12,40 218 0,925 117 0,39 0,31

Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55

Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73

Finestre NO 400 0,925 117 0,39 0,70

Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00

203,51
Trasmissioni R TS Rt = . te b 3 it
Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq"C) T - Dreq.(C) Com.DTeq. “Carico
A tab. 3-86; pag.3-126 | tab.3-13;pag.3-54 ~ tab.3-14;pag.3-57 < {w) -
Vetri Tutti 12,40 25 9 15 1,15 i
Pareti Nord/Ombra 0,48 28 15 1,15
& Parete NE 0,48 6,1 15 1,158

Parete E 0,48 8,9 15 5]

Parete SE 0,48 9,4 15 1,05

Parete S 36,95 0,48 10 15 1 177
Parete SO 048 10,6 15 1,02 :
Parete O 0,48 94 15 1,05 5
Parete NO 0,48 5 15 11 e
parete interna 0,48 6 6 1 e
soffitto 48 0,38 1 s
Pavimento su terreno 48 0,49 1 -
Pavimento intermedio 0,38 . 10 1 ity
Infiltrazioni 233 1,2 9 15 1 252
Carichi Intemni

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 6 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Pllluninazione (w) 48 1 10 1

altri carichi (w) 1 il |

margine di sicurezza 5%

ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)

|Persone (n.)

stufe, fomni, etc.

e fotocopiatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA =~

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO .

Cliente Liceo Scentifico "C. Caminit™ data
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
DATI-DI RIFERIMENTO LOCALE e s e
35 Denominazione
22,3 Esposizione
3,5 Persone (n)
78
mese luglio Esteme 35 26 50 228
ora 17 Inteme 26 179 50 13,9
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0
Temp. Per ora
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
Differenza
ARIAESIERNA.. =~ '+
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 0 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 78 ricambi (volh)
Portata aria di Rinnovo | B 10,00 s
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
[Volume (mc) 78,05 ricambi (vol/h) o s[EEs R H st 38Rt el B ot 10,8 s
Portata aria di infiftrazione 10,8 s

ARIA ESTERNA IMMESSA

CAL ORE SENSIBILE AMBIENTE
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,38 0,98 £
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
|Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,38 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,825 1,17 0,39 0,70
Lucemnari 737 1,17 0,39 1,00
Trasmissioni
Tipologia Superficie (mq) K (W/mg*C)
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 9,90 25
Pareti Nord/Ombra 0,48
Parete NE 0,48
Parete E 0,48
Parete SE 0,48
Parete S 13,20 0,48
Parete SO 0,48
Parete O 0,48
Parete NO 0,48
parete intema 25,55 0,48
soffitto 22 0,38
Pavimento su terreno 22 0,49
Pavimento intermedio 0,38 10
Infiltrazioni 10,8 1,2 ) 15
Carichi Intermni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 0 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Illuminazione (w) 23 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
CALORE LATENTE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)

stufe, forni, etc.
computer e fotocopiatrice

margine di sicurezza

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CAL ORE ARIA ESTERNA

Sensibile
Latente

CAL ORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO  ©

Ticeo Scentifico -C. Caminit”

2410372014

Cliente
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)
IDATIDI RIFERIMENTO LOCALE ¥ & s a
N.Locale
Superficie (mq)
Altezza (ml)
Volume (mc)
DATI DI CALCOLO” ek B !
{Calcolo Estivo per: x=g/kg
mese luglio Esteme 3s :;,:
ora 17 Inteme 26 ¥
Differenza [ g 1 =228
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25

Calcolo Invemnale per:

|Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-1

Persone (n) 20

Volume (mc) 172

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148 . 1

Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) 0,5} =7 BB mclhd 5238 s

Portata aria di infiltrazi & Frr i 238! e

ARIA ESTERNA IMMESSA | BT 23,82 “iiUs

CALORE SENSIBILE AMBIENTE SRt J

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 039 0,98 .
Finestre NE 400 0,925 1,17 039 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 117 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 039 0,558
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 039 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissioni R
| Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) 2 PTeq CCY Fnias m.DTeq = :
tab. 3-86; pag. 3-126 tab. 3-13; pag. 3-54 - ‘tab. 3-14; pag. 3-57..
Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1
Parete SE 0,48 9,4 15 1,05
Parete S 13,20 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 1§ 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,058
|Parete NO 0,48 5 15 11
parete intema 0,48 6 6 1
soffitto 49 0,38 1
Pavimento su terreno 49 0,49 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 238 1.2 9 15 1 257 |
Carichi Intemi
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. lliuminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
{lluminazione (w)
altri carichi (w)
margine di si 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.
jcomputer e fi iatri
margine di sicurezza 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE
|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

i

Portata
rSensibile 0,00
Latente 0,00
CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO

Cliente
Indirizzo

Liceo Scentifico "C. Caminiti®
S. Teresa Riva (Messina)

DATi DI RIFERIMENTO LOCALE.

N.Locale
Superficie (mq)
Altezza (ml)
Volume (mc)

DATI DI CALCOLO

Calcolo Estivo per:
mese
ora

Differenza

Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10)

Temp. Per mese
 Temp. Per ora

Calcolo Invenale per: Condizioni

Esteme

Inteme

Differenza
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo sinate0,00¢
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) 0,5[" R TR - mch 238 ~ s
Portata aria di infiltrazione S 238 Us:
ARIA ESTERNA IMMESSA 2382 “Us

|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 . 039 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,33 0,21
Finestre S 9,80 218 0,825 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,33 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51

 Trasmissioni R Rasits g

Tipologia Superficie (mq) K{(W/mq"C) <2 DTeq.(°C) " Com.DTeq.

tab. 3-86; pag. 3-126 | 'tab.3-13; pag.3-54 - tab. 3-14; pag. 3-57

Vetri Tutti 9,90 25 9

Pareti Nord/Ombra 0,48 28

Parete NE 0,48 6,1

Parete E 0,48 8,9

Parete SE 0,48 9.4

Parete S 13,20 0,48 10

Parete SO 0,48 10,6

Parete O 0,48 9,4

Parete NO 0,48 5

parete intema 0,48 6

soffitto 48 0,38

Pavimento su terreno 49 0,43

Pavimento intermedio 0,38

Infiltrazioni 238 1,2 9

Carichi Interni

Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
|lluminazione (w) 49 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

gine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomi, etc.

computer e fotocopiatrice

margine di sicurezza

5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

[CALORE ARIA ESTERNA

Portata
Sensibile 0,00
Latente 0,00
CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

- [DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO .- : 7 =
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti™ data
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
ATI DI RIFERIMENTO LOCALE i e TR £ ¥ G SE T
N.Locale 38 Denominazione Aula 3
Superficie (mq) 43 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 20
Volume (mc) 172
DATI DI CALCOLO ars £ L2
|Calcolo Estivo per: Condizioni
mese luglio Esterne
ora 17 Interme
Differenza RTINS e %
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) BS. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Perora
Calcolo Invemnale per: Condizioni
Esterne
Inteme
Differenza
ARIA ESTERNA rEin B
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
2 Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo s [iz 30,00 Sissitls
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 1715 ricambi (vol/h) 0,5 R R TRE R AR it SR LR meh s B e 98 B B TS
Portata aria di infiltrazione | Iy <R Py
ARIA ESTERNA IMMESSA i = 2382

CALORE SENSIBILE AMBIENTE. = W
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lrag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno=1  tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50

Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 . 0,925 1,17 0,39 0,16
[Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 8,90 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
Lucemari 737 0,825 1,17 0,39 1,00
Trasmissioni

Tipologia Superficie (mq) K (W/mg*"C)

tab. 3-86; pag. 3-126

Vetri Tutti 9,90 25

Pareti Nord/Ombra 0,48

Parete NE 0,48

Parete E 0,48

Parete SE 0,48

Parete S 13,20 0,48

Parete SO 0,48

Parete O 0,48

Parete NO 0,48

parete intema 0,48

soffitto 49 0,38

Pavimento su terreno 439 0,49

Pavimento intermedio 0,38 10

Infiltrazioni .- -238 1,2 9 15

Carichi Interni <

Tipologia num./pot./mq contemporaneita carico unitario cor. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 43 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE
|CALORE LATENTE AMBIENTE = = &

num./portate/pot

Infiltrazioni (L/s) 238

Persone (n.) 20

stufe, forni, etc.

il e fi P

margine di si 5%
|CALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALCRE ARIA ESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminitl™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO © -~ 25 e £ Sk A S o 3 a2
Cliente Liceo Scentifico "C. init™ 24/03/2014
lindirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
BATI DI CALCOLO AR e
Calcolo Estivo per:
mese 26
lora 17 inteme 26 179 13,8 10,0
Differenza [ TR | X XXX 7.8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese
|Temp. Per ora
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esterne
Intemne
Differenza
|MESTERNA RS 2
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 20 ricambi (mc/iVpes)
|Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo Badabagiase 0,00 Us!|
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148 .
Volume (mc) 171,5 ricambi (vol/h) os[Fi = .86 “mch 238 s
Portata aria di infiltrazione [ 238 ~Us
ARIA ESTERNA IMMESSA S ]
CALORE SENSIBILE AMBIENTE =& . & e AR R T
|Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irrag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1 tab. 3-6; pag.3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 -1, 0,39 X
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 b I 1 2 0,39 0,21
Finestre S 9,90 218 0,825 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,825 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,39 0,70
L ul 737 0,825 1,17 0,39 1,00
203,51
[ Trasmissioni e
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq"C) Teq. (-C
tab. 3-86; pag. 3-126 ‘tab. 3-13; pag. 3-54 tab. 3-14;
[Vetri Tutti 9,90 25 9
Pareti Nord/Ombra 0,48 28
Parete NE 0,48 6,1
Parete E 0,48 8,9
Parete SE 0,48 9,4
Parete S 13,20 0,48 10
Parete SO 0,48 10,6
Parete O 0,48 9.4
Parete NO 0,48 5
parete intema 0,48 6
soffitto 49 0,38
Pavimento su terreno 43 0,49
Pavimento intermedio 0,38
Infiltrazioni 238 1,2 9
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
|wuminazione (w) 49 1
altri carichi (w) 1

margine di sicurezza

5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE |

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

Istufe, fom, etc.
ot

di sk

5%

ICALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

=3

Sensibile
Latente

Portata
0,00
0,00

HDTDX

7.8

[CALORE ARIA ESTERNA

[CALORE TOTALE

GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico *C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO -~ i i :
Cliente Liceo Scentifico *C. Caminiti data
indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

JATI DI RIFERIMENTO LOCALE =
N.Locale
Superficie (mq)
Altezza (ml)
\Volume (mc)
DATI DI CALCOLO =
Calcolo Estivo per: 3
mese luglio Esterne 26 50 228 178
ora 17 Inteme 179 50 138 10,0
Differenza Ll SpouE 00X 00X XXX B 7.8
Cor. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
 Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
Differenza

IAR!AES‘!'!'—Z]'\’NA}M o s ;
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144

- Persone (n) 20 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 172 ricambi (vol/h)

Portata aria di Rinnovo

Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148

\Volume (mc) 1715 ricambi (vol/) Y S R Ty <3
Portata aria di infiltrazione Ry S P
ARIA ESTERNA IMMESSA R R S

CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irrag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 1,17 0,39 0,88
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,825 1,17 0,39 0,21
Finestre S 9,80 218 0,825 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 0,39 0,70
Lucemari 737 0,825 1,17 0,39 1,00
203,51

Trasmissioni .

Tipologia Superficie (mq) K (W/mgq"C) e

tab. 3-86; pag. 3-126  |. ‘tab.

Vetri Tutti 8,90 25

Pareti Nord/Ombra 0,48 28

Parete NE 0,48 6,1

Parete E 0,48 89

Parete SE 0,48 94

Parete S 13,20 0,48 10

Parete SO 0,48 10,6

Parete O 0,48 9,4

Parete NO 0,48 5

parete intema 25,55 0,48 6

soffitto 49 0,38

Pavimento su terreno 48 0,49

Pavimento intermedio 0,38

Infiltrazioni 23,8 1,2 9

Carichi Intemni

Tipologia _ numJ/pot/mgq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 20 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

llluminazione (w) 439 1 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTEAMBIENTE " -

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.

computer e f pi:

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

Portata

Sensibile 0,00

Latente 0,00

CALORE ARIA ESTERNA
ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminit™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO =~

Liceo Scentifico "C. Caminiti”

z4m3/éo14

Cliente
|Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
[DATI DI RIFERIMENTO LOCALE = S S RNy
N.Locale
Superficie (mq)
(mi)
Volume (mc)
{T1 DI CALCOLO = T
Calcolo Estivo per: .U.
mese luglio Esterne 35 26 50 228 178
ora 17 |Inteme 26 17,9 50 139 10,0
Differenza | T g | 00X 30X XXX ]»2.1'7,8
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
 Temp. Per mese 4]
Temp. Per ora
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S.
Estemne 5
Inteme 20
. A3,

ARTAESTERNA = o - LT
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
- Persone (n) 4 ricambi (mc/h/pes)
Volume (mc) 156 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
|Volume (mc) 156,1 ricambi (vol/h) o,5]::% T At it el mcihy 2217 s

Portata aria di infiltrazione

ARIA ESTERNA IMMESSA
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Radiazione attr. Vetri ]
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mgq) coeff. p.to rugiada coeft. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ;legno =1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 3,90 47 0,925 1,17 0,39 0,98
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 2,86 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0338 0,21
Finestre S 218 0,925 117 038 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
Finestre O 2,86 517 0,925 1,17 038 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 039 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 039 1,00
203,51
 Trasmissioni isdoiiiaie i Estate TRt
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq*C) T3 DTeq ("C). - - .- Com.DTeq.:
tab. 3-86; pag. 3-126 | ab.3-13;pag:354  tab.3-14;pag. 3657

Vetri Tutti 9,62 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 48,60 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 764 048 89 15 1.1
Parete SE 048 9,4 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 7,64 048 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 13
parete interna 0,48 6 6 1
soffitto 45 0,38 1
Pavimento su terreno 446 0,49 : |

- |Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 217 1.2 9 15 1
Carichi Interni .
Tipologia num.Jpot./mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
Illuminazione (w) 446 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
Imargine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
CALORE LATENTE AMBIENTE & e
Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, forni, etc.
icomputer e fotocopiatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIA ESTERNA -

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO =~ =

i g

Cliente Liceo Scentifico “C. Caminiti™ data 24/03/2014
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locall
|DATI DI RIFERIMENTOLOCALE =~ = = = K
N.Locale 42 Denominazi
Superficie (mq) 48 Esposizione
(mi) 3,5 Persone (n) | 4
Volume (mc) 168
DATI DI CALCOLO & ¢
|Calcolo Estivo per: Condizioni
mese luglio
ora 17 Inteme
Differenza gy
Corr. (tab. 3-2 pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U % UR.
Esteme 50
Inteme 50
Differenza 200X 20X

Portata aria di Rinnovo

[ARIAESTERNA ; :
Pﬁnnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 4

{Volume (mc) 168

Infiltrazioni
Volume (mc)

Portata aria di infiltrazi

tab. 3-36; pag. 3-148

168 ricambi (vol/h)

ARIA ESTERNA IMMESSA

CALORE SENSIBILE

AMBIENTE

Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lmag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 ’ met=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3+11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,39 0,88
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
[Trasmissioni
Tipologia Superficie (mq) K (W/mq~C)
tab. 3-86; pag. 3-126
Vetri Tutti 9,90 25 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 15 1,16
Parete NE 048 15 1,15
[Parete E 0,48 15 1.1
Parete SE 0,48 15 1,05
|Parete S 0,48 15 1
Parete SO 0,48 15 1,02
Parete O 0,48 15 1,058
Parete NO 048 15 14
parete intema 25,025 0,48 6 1
soffitto 48 0,38 10 1
Pavimento su terreno 48 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 233 1.2 9 15 1
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152 .
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE

Infittrazioni (L/s)
Persone (n.)

stufe, fomi, etc.
computer e fotocopiatrice

margine di si

E———
CALORE LATENTE AMBIENTE

CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA

Portata i BEDX
Sensibile 0,00 9 03
Latente 0,00 78 47 07
CALORE ARIAESTERNA
|CALORE TOTALE GENERALE




Caleolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETIO =« =~ =~ i e e e L
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti" data 24/03/2014
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici

|DATI DI RIFERIMENTO 1OCALE

N.Locale 43 Denominazione Servizi Igienic Studenti 2
Superficie (mq) 48 Esposizione
tezza (ml) 3,5 Persone (n) 4
Volume (mc) 168
DATI DI CALCOLO I e : & e :
Calcolo Estivo per: Condizioni B.S. % U.R. P. Rug. x=glkg
mese luglio Esterne 35 50 228 17,8
ora 17 |Inteme 26 50 139 10,0
Differenza St 9" XXX XXX [ 18
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S.
Temp. Per mese 0
Temp. Per ora
Calcolo Invernale per: Condizioni
Esteme
Inteme
N Differenza
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
% Persone (n) 4 ricambi (mc/h/pes)
IVolume (mc) 168 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnavo [Eiesain s pb0inits
Infiltrazioni tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 168 ricambi (vol/h) o5 B4 AR e s e V23 3 L
Portata aria di infiltrazi = [Rsinl a3 3 s ot iils:
ARIA ESTERNA IMMESSA . . [aaetssii- I IF EERiElS
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Imag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met.=1,17 ; legno=1 tab. 3-6; pag. 340 tab. 3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,39 0,98 e
Finestre NE 400 0,825 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE ) 394 0,925 1,17 0,38 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,33 0,73
[Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,925 0,39 1,00
Trasmissioni . % : : Sset
Tipologia Superficie (mq) K (Wimgq*C) % - :Corr.
tab. 3-86; pag. 3-126 |- /313; 3-54 - :tab.3-14;pag. 3-57 -
Vetri Tutti 9,90 25 15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1,1
Parete SE 0,48 9,4 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 11
parete interna 0,48 6 6 1
soffitto 48 0,38 S 10 1
Pavimento su terreno 48 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 23.3 1,2 9 i 15 1
Carichi Intemni - . -
 Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
liluminazione (w) 438 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
. margine di sicurezza 5%

ICALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORE LATENTE AMBIENTE -

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.
icomputer e fi iatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

|CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIA ESTERNA*

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA .

|CALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminit’™ di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO -

Cliente Liceo Sce

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina)

ntifico "C. Caminiti™

DATI DI RIFERIMENTOLOCALE.

N.Locale
Superficie (mq) 136,2 Esposizione

(ml) 3,5 Persone (n) 10
Volume (mc) ATT

Portata aria di infiltrazi

AT DI CALCOLO 2 HASK
|Calcolo Estivo per:
mese luglio Esterne
lora 17 |
Corr. (tzb. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
[Temp. Per ora -0.25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % UR. P. Rug. x=glkg
Esterne 5 50 2,80
Inteme 20 50 7,50
Differenza X 300X 200 XXX
Rinnovi tab. 3-35; pag. 3-144
Persone (n) 10 ricambi (mc/h/pes) - s
Volume (mc) 477 ricambi (vol/h) & ial
Portata aria di Rinnovo | SE 0,00 oS
Infittrazioni i tab. 3-36; pag. 3-148
Volume (mc) 476,7 ricambi (vol/h)

ARIA ESTERNA IMMESSA
CALORE SENSIBILE ANBIENTE e
Radiazione attr. Vetri ’
Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lmag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1  tab. 3-6; pag.3-40 tab. 3-11; pag. 3-50
. |Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 K17 k 0,98 -
Finestre NE 400 0,925 1,17 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 1,17 0,39 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,825 1,17 0,39 0,55
[Finestre O 517 0,925 117 0,39 0,73
Finestre NO 400 0,925 1,17 0,38 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51
Trasmissioni .
Tipologia Superfice (ma) K (Wima'C) 5 = DT ¢
tab. 3-86; pag. 3-126 tab:3-13; pag. 3-54°  tab. 3-14; pag. 3-57
Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1.1
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 .15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 1,1
parete intema 0,48 6 6 1
soffitto 136 0,38 9 10 1
Pavimento su terreno 136 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 66,2 1,2 9 15 1
Carichi Intemi
[Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 10 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 136,2 1 10 1
altri carichi (w) 1 9
Ergine di ezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

CALORE LATENTE AMBIENTE =

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, forni, etc.
computer e fotocopiatrice

di si 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

ICALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

CALORE ARIAESTERNA". =

Sensibile
Latente

0,00

CALORE ARIA ESTERNA

|CALORE TOTALE GENERALE




. Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico "C. Caminiti® di S. Teresa Riva (Messina)

DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO =

dal % NS A

6. Camini

Cliente Liceo Scentifico ™ iti™

Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Aule, laboratori ed uffici

|DATI DI RIFERIMENTO LOCALE = ¢ e i £ o

N.Locale 33 Denominazion

Superficie (mq) 48 Esposizione

Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 4

Volume (mc) 168

DATIDICALCOLO - S

Calcolo Estivo per: X u.

mese luglio Esterne 35 50 228 17,8

ora 17 Interne 26 50 13,9 10,0
Differenza [ o Rota | XX XXX EFIEEAE
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S.
Temp. Per mese ]
[ Temp. Perora

Calcolo Invernale per: Condizioni B.S. B.U. % U.R. P. Rug.
Esteme 50
Inteme S0

. Differenza 00X 200¢ XXX

ARIA ESTERNA

Rinnovi
Persone (n)
Volume (mc)

Portata aria di Rinnova

“tb.

ricambi (mc/h/pes)
ricambi (vol/h)

&

168

5

Infiltrazioni
[Volume (mc)

Portata aria di infiltrazi

tab. 3-36; pag. 3-148
168

ricambi (vol/h)

&

ARIA ESTERNA IMMESSA

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

|Radiazione attr. Vetri

Tipologia Superficie (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. Irag. coef. accumolo
tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17 ; legno=1 tab.3-6; pag.340 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 47 0,925 117 0,39 0,98 E
Finestre NE 400 0,925 147 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 1,17 0,39 0,16
Finestre SE 394 0,925 117 0,39 0,21
Finestre S 26,52 218 0,925 1,17 0,39 0,31
Finestre SO 394 0,925 1,17 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 0,38 0,70
L i 737 0,925 1,17 0,38 1,00
203,51
[ Trasmissioni i e R = O LR LG 8 o1
Tipologia Superficie (mq) K (Wimq®C)  DTeq(°C): . < -Com.DTeq
tab. 3-86; pag.3-126 |~ tab.3-13;pag.3-54 ~ tab.3-14; pag. 357
Vetri Tutti 26,52 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 048 28 15 1,15
Parete NE 0,48 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1,1
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 10,23 0,48 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,05
Parete NO 0,48 5 15 11
parete intema 0,48 6 6 1
soffitto 48 0,38 1
Pavimento su terreno 48 0,49 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1 e
Infiltrazioni 233 1,2 9 15 1 252
Carichi Interni
Tipologia num./pot/mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione
tab. 3-38; pag. 3-152
Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 4 1 63
Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156
llluminazione (w) 48 1 10 1
altri carichi (w) 1 1
gine di sicurezza 5%
CALORE SENSIBILE AMBIENTE
CALORE LATENTE AMBIENTE
Infiltrazioni (L/s)
Persone (n.)
stufe, fomni, etc.
comp e fi iatrice
margine di sicurezza 5%
CALORE LATENTE AMBIENTE
[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE

Porata T DIDX
Sensibile 0,00 9
Latente 0,00 78
CALORE ARIA ESTERNA

ICALORE TOTALE GENERALE




Calcolo Termo-frigorifero "Liceo scientifico “C. Caminiti” di S. Teresa Riva (Messina)

[DATI DI RIFERIMENTO PROGETTO . * = : BRI e St 5
Cliente Liceo Scentifico "C. Caminiti® )
Indirizzo S. Teresa Riva (Messina) Uso dei Locali Aule, laboratori ed uffici
IDATID!RIFERIHENTOLOCALE D e T E T ke S b 04 2 o R
N.Locale 45 Denominazione Corridoio Dx
Superficie (mq) 137,725 Esposizione
Altezza (ml) 3,5 Persone (n) 10
‘olume (mc) 482
JATI DI CALCOLO -
Calcolo Estivo per:
mese
ora
Corr. (tab. 3-2; pag. 3-10) B.S. B.U.
Temp. Per mese 0 0
Temp. Per ora -0,25
Calcolo Invernale per: Condizioni B.U. % U.R. P. Rug. x=glkg
Esteme 50 2,80
Interme 50 7,50
Differenza 30X 200 200
ARIA ESTERNA
Rinnovi
Persone (n) ' 10
Volume (mc) 482 ricambi (vol/h)
Portata aria di Rinnovo | EREaSIER IR ERERRET
Infiltrazionl tab. 3-36; pag. 3-148 - ! _
Volume (mc) 482,0375 ricambi (vol/h) 05 T A Tt s MG s i 068,
Portata aria di infiltrazi
ARIA ESTERNA IMMESSA

[CALORE SENSIBILE AMBIENTE -

Radiazione attr. Vetri
Tipologia Superfide (mq) Radiazione (w/mq) coeff. p.to rugiada coeff. Infissi coef. lmag. coef. accumolo

tab. 3-5; pag. 3-38 met=1,17;legno=1 tab.36; pag.340 tab.3-11; pag. 3-50
Finestre Nord/Ombra 9,90 47 0,925 1,17 0,38 0,98
Finestre NE 400 0,925 117 0,39 0,15
Finestre E 517 0,925 117 0,39 0,16
Finestre SE 394 0925 1,17 0,33 0,21
Finestre S 218 0,925 1,17 0,38 0,31
Finestre SO 394 0,925 117 0,39 0,55
Finestre O 517 0,925 1,17 0,38 0,73
Finestre NO 400 0,925 117 0,39 0,70
Lucemari 737 0,925 1,17 0,39 1,00
203,51

 Trasmissioni T = | Vot e b

| Tipologia Superficie (mq) K (W/mq°C) - DT eq.("C) 2w Corr. DT-eqz s

tab. 3-86; pag. 3-126 “tgb.3-13; pag. 3-54 . tab..3-14; pag. 357

[Vetri Tutti 9,90 25 9 15 1,15
Pareti Nord/Ombra 13,20 0,48 28 15 1,15
Parete NE 048 6,1 15 1,15
Parete E 0,48 89 15 1,1
Parete SE 0,48 94 15 1,05
Parete S 048 10 15 1
Parete SO 0,48 10,6 15 1,02
Parete O 0,48 94 15 1,058
Parete NO 0,48 5 15 1.1
|parete intema 0,48 [} 6 1
soffitto 138 0,38 9 10 1
Pavimento su terreno 138 0,49 10 1
Pavimento intermedio 0,38 10 1
Infiltrazioni 66,9 1,2 9 15 1
Carichi Interni .

Tipologia num./pot./mq contemporaneita carico unitario corr. llluminazione

tab. 3-38; pag. 3-152

Persone (n) tab. 3-16; pag. 3-62 10 1 63

Forza Motrice tab. 3-39; pag. 3-156

Illuminazione (w) 137,725 1 g 10 1

altri carichi (w) 1 1

margine di sicurezza 5%

CALORE SENSIBILE AMBIENTE

[CALORELATENTE AMBIENTE: & == =¢ "

Infiltrazioni (L/s)

Persone (n.)

stufe, fomi, etc.
icomputer e fc iatrice

margine di sicurezza 5%

CALORE LATENTE AMBIENTE

[CALORE TOTALE EFFETTIVO AMBIENTE
[CALORE ARIAESTERNA

Sensibile
Latente

CALORE ARIA ESTERNA

[CALORE TOTALE GENERALE
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